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1. Общая часть 

1. 1. Основание для разработки проекта 

Проект «Схема газоснабжения х. Красный Дар Екатериновского сельского 

поселения Щербиновского района Краснодарского края» разработан на осно-

вании Задания на проектирование (Приложение №1 к Договору №111-Г-2023 

от 04.07.2023), в соответствии с: 

 Техническими условиями АО «Газпром газораспределение Красно-

дар» от 31.05.2023 № ТУ-СА-01/1-03-03/440 

В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы: 

 Генеральный план муниципального образования Екатериновского 

сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края. 

разработанный ОАО «Институт территориального развития Красно-

дарского края», государственный контракт № 39; 

 Схема гидравлического расчета газораспределительной сети ГРС с. 

Николаевка МО «Щербиновский район» Краснодарского края, от-

корректированная АО «Газпром промгаз» в 2017 г.; 

 Проект «Схема газоснабжения с. Екатериновка Щербиновского рай-

она Краснодарского края (корректировка)», разработанный ЗАО 

«Проектный институт» в 2005 году, шифр проекта № 82-ГСН; 

 Данные, представленные администрацией Екатериновского сельско-

го поселения Щербиновского района (см. Исходные данные)  

1.2 Соответствие проекта действующим нормам и правилам 

Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления», утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 29.10.2010 г. №870 (с изменениями и дополнениями);  
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 СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изм.1,2,3,4)» 

 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строи-

тельству газораспределительных систем из металлических и поли-

этиленовых труб». 

 СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из 

металлических труб». 

 СПДС. ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и ра-

бочей документации» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных схемой ме-

роприятий. 

 

1.3 Характеристика газоснабжаемого объекта 

Екатериновское сельское поселение расположено в северо-восточной ча-

сти муниципального образования Щербиновского района и граничит:  

- на север е и востоке – с Ростовской областью; 

- на юге – со Старощербиновским сельским поселением; 

- на западе – с Ейскоукреленским сельским поселением. 

В состав сельского поселения входят: село Екатериновка (администра-

тивный центр), хутор Красный Дар, хутор Любимов и хутор Новый Путь.  

Транспортные связи административного центра с населёнными пунктами 

МО Щербиновский район осуществляются по автомобильным дорогам II тех-

нической категории Старощербиновская— Екатериновка и IV технической 

категории Ейск— Елизаветовка. 

По существующему положению село Екатериновка и хутор Любимов га-

зифицированы природным газом. 
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Хутор Красный Дар расположен в 5 км восточнее административного 

центра поселения с. Екатериновка 

Хутор связан с административным центром с. Екатериновка и с райцен-

тром ст. Старощербиновская автомобильной дорогой с асфальтобетонным по-

крытием 

Жилая зона занимает большую часть территории хутора и представлена 

индивидуальной застройкой с большемерными приусадебными участками. В 

хуторе Красный Дар полностью отсутствуют объекты обслуживания населе-

ния, кроме фельдьшерско-акушерского пункта. 

Развитие жилых зон хутора планируется за счет регенерации существую-

щего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строи-

тельство новых благоустроенных жилых домов.  

Существующие виды топлива – дрова, уголь и жидкое топливо. 

Согласно справки Администрации Екатериновского сельского поселения 

от 17.07.2023 № 02-23-945/23 численность населения хутора Красный Дар по 

состоянию на 01.01.2023 г. составляет 137 человека, прирост населения на 

перспективу развития не планируется.  

Количество индивидуальных жилых строений (ИЖС) в х. Красный Дар со-

ставляет 68 домовладения. Средняя отапливаемая площадь домовладения 

(ИЖС) в проекте принята для одноэтажной застройки 50 м2 на одного челове-

ка. Климатические показатели приведены в таблице 1 

Таблица 1. Климатические показатели 

Наименование параметра Значение параметра Примечание 

Температура воздуха, 
о
С  

СП 131.13330.2012 Строи-

тельная климатология.  Ак-

туализированная редакция 

СНиП 23-01-99*; 

СНКК 23-302-2000 (ТСН 

23-319-2000 Краснодарского 

края) Территориальные строи-

тельные нормы 

 

абсолютная минимальная -32 

абсолютная максимальная +41 

Расчетная температура наружного 

воздуха в холодный период года, 
о
С 

-22 

Отопительный период, продолжитель-

ность в сутках 

 

167 

Средняя температура наружного воз-

духа за отопительный период, 
о
С 

-0,2 

Сейсмичность площадки строительства 6 баллов  
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1.4 Источник газоснабжения 

Основные проектные решения по газоснабжению. 

Для газоснабжения хутора Красный Дар используется природный газ, 

транспортируемый по магистральному газопроводу через существующую га-

зораспределительную станцию ГРС Николаевка. 

Давление газа на выходе из ГРС Николаевка принято Р=0,6 МПа (6,0 

кгс/см2). 

Расчет пропускной способности межпоселковых газопроводов 

В соответствии с п.3 технических условий АО «Газпром газораспределе-

ние Краснодар» от 31.05.2023 № ТУ-СА-01/1-03-03/440 в настоящем проекте 

был произведен расчет пропускной способности газопроводов после ГРС Ни-

колаевка с учетом газоснабжения существующих и перспективных потребите-

лей с. Николаевка, с. Ейское Укрепление, с. Екатериновка, х. Любимов, х. 

Красный Дар. 

Нагрузки по данным населенным пунктам сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. Нагрузки по населенным пунктам 

 

п/п Наименование потребителя 
Часовой 

расход, м
3
 

Примечание 

1 с. Николаевка 3018,0 Нагрузки приняты согласно: 

1. Проекта «Схема газоснабжения с. Екатери-

новка Щербиновского района Краснодарского 

края (корректировка), разработанного ЗАО  

«Проектный институт» в 2005 году, шифр 

проекта № 82-ГСН 
 

2 с. Ейское Укрепление 4000,0 

3 с. Екатериновка 3441,0 

4 х. Любимов 638,0 

15 х. Красный Дар 226,5 Нагрузка определена настоящей работой 

 Всего  13 323,5  

 

В соответствии с информацией о наличии (отсутствии) технической воз-

можности транспортировки газа через ГРС Николаевка и по магистральным 

газопроводам, размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» (см. приложение «Раскрытие информации на 01.06.2023), проект-

ная мощность (производительность) ГРС Николаевка составляет 7,000 тыс. 

м3/ч. В настоящее время загрузка ГРС составляет 1,700 тыс. м3/ч. 
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Расчетный расход газа на ГРС Николаевка (существующие и перспектив-

ные потребители) на проектный срок согласно выполненных расчетов соста-

вит 13,3235 тыс. м3/ч (см. таблицу 2).  

Выводы: 

При достижении нагрузки на ГРС свыше 7,000 тыс. м3/ч необходима ре-

конструкция ГРС для увеличения пропускной способности.  

При достижении расчетной максимальной нагрузки Q=13 323,5 м3/ч на 

ГРС для увеличения пропускной способности межпоселкового газопровода 

высокого давления, проложенного от ГРС Николаевка к х. Любимов, необхо-

димо запроектировать и построить участок межпоселкового газопровода вы-

сокого давления Де225х20,5 (лупинг) от точки «2» (выход из ГРС) до точки 

«8» (ответвление к х. Любимов и х. Красный Дар), проложенный параллельно 

основному газопроводу высокого давления Де225 и Де160, протяженностью 

18,3 км и закольцевать с существующими газопроводами Де160 и Де110 (в 

точке «8»). 

Результаты гидравлического расчета межпоселковых газопроводов высо-

кого давления см. чертеж 111-Г-2023-ГСН, лист 3. 

2. Система газоснабжения 

2.1. Схема газоснабжения 

Схема газоснабжения хутора Красный Дар разработана на основании тех-

нических условий АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 31.05.2023 

№ ТУ-СА-01/1-03-03/440 и решена с учетом следующих факторов:  

- местоположения существующей ГРС Николаевка; 

- наличия и размещения сосредоточенных потребителей газа; 

- сложившейся существующей застройки хутора и размещения перспек-

тивных потребителей. 

Распределение газа предусматривается по 2-х ступенчатой системе: 

I ступень – газопроводы высокого давления св. 0,3 до 0,6 МПа; 

II ступень – газопроводы низкого давления до 0,003 МПа (300 мм.в.ст) 
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Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая. 

К распределительным газопроводам высокого давления подключаются 

существующие и перспективные потребители с. Николаевка, с. Ейское Укреп-

ление, с. Екатериновка, х. Любимов, х. Красный Дар. 

Схема газопроводов низкого давления принята тупиковая и кольцевая. 

Проектом предусматривается использование газа всеми категориями по-

требителей. Зона газоснабжения природным газом охватывает всю террито-

рию хутора в соответствии с существующей застройкой. 

К распределительным газопроводам низкого давления подключаются: 

- существующие индивидуальные жилые дома; 

- фельдшерско-акушерский пункт. 

Подробный перечень потребителей х. Красный Дар, подключаемых к газо-

проводам низкого давления приведен в таблице 11. 

Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) в х. Красный 

Дар принят с основной и резервной линиями редуцирования и с одной выход-

ной ниткой Р=0,003 МПа. 

Конструктивное решение распределительных сетей газопроводов низкого 

давления, тип ШРП определены из расчета минимальных суммарных капита-

ловложений в сети и ШРП. 

Планы газопроводов высокого и низкого давления представлены на черте-

жах 111-Г-2023-ГСН, листы 2, 4, расчетные схемы газопроводов высокого и 

низкого давления представлены на чертежах 111-Г-2023-ГСН, листы 3, 5.  

2.2. Расчетные показатели и расходы газа 

2.2.1  Расчетные показатели потребителей газа 

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых терри-

ториях и техническую пригодность для газификации жилого фонда проектом 

принято 100% охвата газоснабжением жилых зданий, при этом расход газа для 

жилого фонда определен из учета местных отопительных установок. 
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Данные по категориям потребителей газа приведены в таблице 3, расчет-

ные показатели по категориям потребителей газа приведены в таблице 4. 

 

Таблица 3. Категории потребителей газа 

Наименование 

улицы 

Количество 

домовладений 

Общественные 

здания 

Промышлен. 

предприятия 

Расход газа 

Q, м3/ч 

1 2 3 4 5 

пер. Бригадний 5 ФАП Q=8м3/ч - 24,1 

пер. Огородний 8 - - 25,7 

пер. Широкий 14 - - 45,0 

ул. Береговая 5   16,1 

ул. Верхняя 8   25,7 

ул. Школьная 28   89,0 

Всего 68 8,0 - 226,5 

 

Таблица 4. Расчетные показатели по категориям потребителей газа 

 

Наименование потребителей 

Количество 
Примечание 

Всего Одноэтаж-

ная 

многоэтаж-

ная 

1.Жилые дома     

а) на приготовление пищи и горячей во-

ды для хозяйственных и санитарно- гиги-

енических нужд (при наличии газовой 

плиты и централизованного горячего во-

доснабжения) 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

б) при наличии газовой плиты и газо-

вого  водонагревателя (отсутствие центр. 

гор. водоснабжения)  

 

160 

 

160 

 

- 

 

в) при наличии газовой плиты и отсут-

ствия газового водонагревателя 

- 

 

- 

 

-  

г) на приготовление кормов для живот-

ных (на 1 животное) 

    

- коров 5 5   

д) подогрев воды для питья и санитар-

ных целей (на 1 животное) 

 

5 

 

5 
  

2. Предприятия торговли, бытового 

обслуживания населения (непроиз-

водственного характера) 
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2.2.2  Отопление 

Отопление зданий предусматривается от местных отопительных установок. 

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливае-

мой площади на одного человека, и приведена в таблице 5. Покрытие тепло-

вых нагрузок хутора на перспективу развития планируется в основном от 

местных отопительных установок. 

Отапливаемая площадь жилых зданий приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Отапливаемая площадь жилых зданий 

Характеристи-

ка застройки 

Газоснаб-

жение насе-

ления, тыс. 

Норма 

жилой 

площади 

Отапливаемая площадь зданий, тыс.м
2
 

Общая местное центральное 

% площадь % площадь 

Одноэтажная 

застройка 

 

0,137 

 

50 

 

6,9 

 

100 

 

6,9 
- - 

Итого 0,137 - 6,9 - 6,9 - - 

 

2.2.3. Годовые расходы газа 

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые 

нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными пока-

зателями по категориям потребителей, приведенными в таблице 4 и удельны-

ми нормами расхода газа приведенными в таблице 6 

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммуналь-

ным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 

62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспре-

делительные системы» и теплоты сгорания используемого газа, равной Q(нр) = 

8000 ккал/м3 

Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда определены по 

общепринятой формуле в соответствии с отапливаемой площадью (согласно 

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-

02-2003». 
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 Годовые расходы газа мелкими предприятиями бытового обслуживания 

приняты в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые 

нужды населения. 

Годовые расходы тепла и газа на нужды отопления жилого фонда приведе-

ны в таблицах 8 и 9. 

Расчетные годовые расходы газа по категориям потребителей приведены в 

таблице 7. 

Таблица 6. Нормы расхода газа 

 

 

  

 

Назначение расходуемого газа 

Расход тепла 

Q 

тыс.ккал.год 

Расход газа 

год. м
3
 при 

Q(нр)=8000 

ккал/м
3
 

Обоснование 

1. Жилые дома    

а) на приготовление пищи и горячей воды для 

хозяйственных и санитарно-гигиенических 

нужд (при наличии газовой плиты и централи-

зованного горячего водоснабжения) 

 

970 

 

121,25 

 

 

б) при наличии газовой плиты и газового во-

донагревателя 

(отсутствие центр. гор. водоснабжения) 

 

 

2400 

 

 

300 

 

 

в) при наличии газовой плиты и отсутствия 

газового водонагревателя 

 

1430 

 

178,75 

 

г) на приготовление кормов для животных (на 

1 животное) 

   

- коров 2000 250  

- свиней - -  

- лошадей - -  

д) подогрев воды для питья и санитарных це-

лей (на 1 животное) 

 

100 
 

12,5 
 

2. Предприятия торговли, бытового обслу-

живания населения (непроизводственного 

характера) 
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Таблица 7. Расчетный годовой расход газа по категориям потребителей 

 

 

Наименование потребителей 

Расход газа тыс. м3 

  Примечание 
Всего Одно-

этажная 

Много-

этажная 

1.Жилые дома     

а) на приготовление пищи и горячей во-

ды для хозяйственных и санитарно- гиги-

енических нужд (при наличии газовой 

плиты и централизованного горячего во-

доснабжения) 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

б) при наличии газовой плиты и газо-

вого водонагревателя (отсутствие центр. 

горячего водоснабжения)  

 

41,1 

 

41,1 

 

- 

 

в) при наличии газовой плиты и отсут-

ствия газового водонагревателя 

 

- 
 

- 
 

- 
 

г) на приготовление кормов для живот-

ных (на 1 животное) 

  -  

- коров 1,25 1,25 -  

д) подогрев воды для питья и санитар-

ных целей (на 1 животное) 

 

0,06 
 

0,06 
 

- 
 

ИТОГО по п.1 42,41 42,41 -  

2. Предприятия торговли, бытового 

обслуживания населения (непроизвод-

ственного характера) 

 

2,12 

 

2,12 

 

- 

 

ИТОГО по п.1-2 44,53 44,53 -  

3. Отопление жилых домов     

-от индивидуальных отопительных  

приборов 

342,38 342,38 -  

-от котельной -    

Общественные здания (ФАП)     

-отопление 12,79    

-вентиляция -    

-горячее водоснабжение -    

ИТОГО по п.3 355,17 342,38 -  

ИТОГО по п.п. 1-3 399,7 386,91 -  
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Таблица 8. Расчет часового и годового расхода тепла 
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Таблица 9. Расчет часового и годового расхода газа 
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2.2.4. Часовые расходы газа 

Расчетной величиной для определения диаметров газопроводов являются 

максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода 

газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей 

отдельно. 

По группе индивидуально-бытовых и мелких коммунально-бытовых потре-

бителей газа число часов использования максимума принято в соответствии с 

СП 62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газорас-

пределительные системы», в зависимости от численности газоснабжаемого 

населения, проживающего в хуторе. 

Максимально-часовые расходы тепла и газа на отопление жилых зданий 

определены по формуле согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в соот-

ветствии с отапливаемой площадью, и приведены в таблицах 8 и 9 соответ-

ственно. 

 Согласно выполненных расчетов максимальный расчетный часовой рас-

ход газа на х. Красный Дар составляет 226,5 м3/ ч, в том числе ИЖС (одно-

этажная застройка 68 домовладения) составляет 218,5 м3/ч.  

Средний расчетный часовой расход газа на 1 ИЖС составляет – 3,21 м3/ч; 

В каждом ИЖС для нужд пищеприготовления предусматривается установка 

газовой плиты ПГ-4, для нужд отопления и ГВС – установка двухконтурного 

котла мощностью не более 24 кВт (возможна установка отопительного котла 

мощностью 11-13 кВт и водонагревателя ВПГ мощностью до 20 кВт).  

Максимальный часовой расход газа газоиспользующим оборудованием на 

1 ИЖС составит 4,2 м3/час (не более 5,0 м3/час). 

Результаты расчетов максимально-часовых расходов газа по всем категори-

ям потребителей приведены в таблице 10. 

В сводной таблице 11 приведены равномерно-распределенные нагрузки на 

сетях низкого давления. 
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Таблица 10. Расчетный часовой расход газа по категориям потребителей 

 

Наименование потребителей 

Расход газа м
3
 /ч  

Примечание 
Всего Одно-

этажная 

Много-

этажная 

1.Жилые дома     

а) на приготовление пищи и горя чей 

воды для хозяйственных и санитарно- 

гигиенических нужд (при наличии газо-

вой плиты и централизованного горяче-

го водоснабжения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) при наличии газовой плиты и газо-

вого водонагревателя (отсутствие центр. 

гор. водоснабжения)  

 

22,83 

 

22,83 

 

- 

 

в) при наличии газовой плиты и отсут-

ствия газового водонагревателя 

 

 

 

 

 

 

 

г) на приготовление кормов для жи-

вотных (на 1 животное) 

    

- коров 0,69 0,69 -  

д) подогрев воды для питья и санитар-

ных целей (на 1 животное) 

0,03 0,03  

 

 

ИТОГО по п.1 23,55 23,55 -  

2. Предприятия торговли, бытового 

обслуживания населения (непроиз-

водственного характера) 

 

1,18 

 

1,18 

 

- 

 

ИТОГО по п.1-2 24,73 24,73 -  

3. Отопление жилых домов     

-от индивидуальных отопительных 

приборов 

 

193,75 

 

193,75 

 

- 

 

-от котельной - - -  

Общественные здания     

-отопление 8,03 - -  

-вентиляция - - -  

ИТОГО по п.3 201,78 193,75 -  

ИТОГО по п.п. 1-3 266,5 218,5 -  
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Таблица 11. Сводная таблица часовых и годовых расходов газа 

 

2.3 Гидравлический расчет газопроводов 

Диаметры газопроводов высокого и низкого давления определены гидравли-

ческим расчетом из условий нормального и экономичного газопотребления всех 

потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-

допустимых перепадах давления. 

Давление газа на сетях высокого давления принято (избыточное): 

- на входе в ШРП х. Красный Дар Р=0,519 МПа 

Давление газа на сетях низкого давления на выходе из ШРП-1 принято  

0,003 МПа (300 мм в.ст.). 

Расчетный перепад давления в распределительных сетях высокого давления 

принят не более 0,3 МПа, низкого давления не менее 0,0012 МПа при давлении 

газа на выходе из ШРП -0,003 МПа. 

Гидравлический расчет газопроводов высокого и низкого давлений выпол-

нен на ПЭВМ по программе "ГИДРА". Результаты гидравлического расчета га-

зопроводов высокого давления см. черт. 111-Г-2023-ГСН, лист 3, низкого дав-

ления х. Красный Дар см. на черт. 111-Г-2023-ГСН, лист 5. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Г
аз

о
сн

аб
ж

ае
м

о
е 

н
ас

ел
е-

н
и

е,
 ч

ел
. 

Ч
и

сл
о

 ч
ас

о
в
 м

ак
си

м
у

м
а 

Равномерно-распределенные нагрузки  

на сетях низкого давления 
 

Индивидуально бытовые нужды 

 Ф
А

П
 

п
ер

. 
Б

р
и

га
д

н
ы

й
,9

 

 

В
С

Е
Г

О
 

Ж
и

л
ы

е 
д

о
м
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П
р

о
ч

и
е 

 

п
о

тр
еб

и
те

л
и

 5
%

 

О
то
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л

ен
и

е 
ж

и
л

ы
х
 

д
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м
о

в
 

о
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и
н

д
и

в
и

-

д
у

ал
ь
н

ы
х

 
о

то
п

и
-

те
л

ь
н

ы
х

 п
р
и

б
о
р

о
в
 

В
се

го
 

 

х. Красный Дар 

Екатериновское 

сельское  

поселение  

Щербиновского 

район 

 

 

 

137 

 

 

 

1800 

Годовые расходы, тыс. м³  

 

42,41 

 

2,12 342,38 386,91 12,79 399,7 

Часовые расходы, тыс. м³  

 

23,55 

 

1,18 193,75 218,48 8,0 226,5 
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Объемы работ по строительству и закольцовки существующих газопроводов 

указаны на расчетных схемах газоснабжения. 

2.4 Точка подключения 

Подключение хутора Красный Дар предусматривается к существующему 

подземному межпоселковому газопроводу высокого давления из полиэтилено-

вой трубы Де160, проложенному от ГРС Николаевка к х. Любимов Щербинов-

ского района 

2.5 Проектные решения 

В результате гидравлического расчета газопроводов высокого и низкого дав-

ления определено, что для подключения к газораспределительной сети и 

надежного газоснабжения х. Красный Дар необходимо: 

1. Запроектировать и построить распределительный газопровод высокого 

давления Де110х10 мм от врезки в существующий подземный межпосел-

ковый газопровод высокого давления из полиэтиленовой трубы Де160, 

проложенный к х. Любимов до ШРП по ул. Верхней (угол пер. Бригад-

ный) в х. Красный Дар, протяженностью 8400 м; 

2. Установить пункт редуцирования газа (ПРГ) в шкафном исполнении 

ШРП по ул. Верхней (угол пер. Бригадный) в х. Красный Дар;  

3. Запроектировать и построить распределительные уличные газопроводы 

низкого давления из полиэтиленовых и стальных труб общей протяжен-

ностью 2 410 м, в том числе:  

- Ø 159х4,5 - 10 м 

- Де 160х14,6 – 40 м 

- Де 110х10 – 2545 м 

- Де 90х8,2 – 900 м  

- Де 63х5,8 – 1875 м 
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2.6. Пункт редуцирования газа 

Для снижения давления газа с высокого расчетное Рр=0,519 МПа (избыточ-

ное) до низкого Р=0,003 МПа и поддержания его на заданном уровне в х. Крас-

ный Дар устанавливается пункт редуцирования газа в шкафном исполнении 

(ШРП) с двумя линиями редуцирования (основной и резервной), с одним выхо-

дом. Фактическое давление газа на входе в ШРП Рф=0,3 МПа. 

Размер и тип регуляторов подобраны по расчетной нагрузке и расчетному 

давлению газа на входе и выходе из ШРП.  

Характеристики ШРП приведена в таблице 12. 

Таблица 12. Характеристики ШРП 

Наименование 

Расчетная 

нагрузка, 

м
3
/ч 

Д
ав

л
ен

и
е 

н
а 

в
х

о
д

е,
 М

П
а 

Д
ав

л
ен

и
е 

н
а 

в
ы

х
о

д
е,

 М
П

а 

Д
и

ам
ет

р
 

н
а 

в
х

о
д

е,
 м

м
 

Д
и

ам
ет

р
 н

а 
 

в
ы

х
о

д
е,

 м
м

 

Тип ГРПШ 

(тип регулято-

ров) 

 

П
р

о
п

у
ск

н
ая

 

сп
о

со
б

н
о

ст
ь 

  
  

  
м

3
/ч

 

ШРП   

ул. Верхняя (угол  

пер. Бригадный) 

226,5 Рр=0,519 

Рф=0,3 
0,003 100 150 

 

  ГРПШ-07-2У1 

(РДНК-1000) 

590,4-360 

 

2.7 Газопроводы и сооружения на них 

Проектируемые газопроводы высокого и низкого давления х. Красный Дар 

предусмотрены в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 

11 ГОСТ Р58121.2-2018, изготовленные в соответствии с СП 62.13330.2011* 

«Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные си-

стемы». 

В случае невозможной прокладки допускается применение стальных элек-

тросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80* "Технические условия", 

ГОСТ 10704-91* "Сортамент" из спокойной стали марки 10 по ГОСТ 1050-88 

группы "В", с гарантией завода-изготовителя по герметичности и равнопрочно-

сти сварного соединения основному металлу труб. 
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Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно гидравлическому 

и прочностному расчетам, с учетом бесперебойного газоснабжения в часы мак-

симального потребления газа при максимально допустимых потерях давления 

газа. 

Диаметры газопроводов и их протяженность приведены на расчетных схе-

мах газопроводов высокого и низкого давления на чертежах 111-Г-2023-ГСН, 

листы 3 и 5.  

Глубина заложения газопроводов принята не менее 1,0 м до верха трубы. 

Для секционирования газопроводов сети газораспределения предусматрива-

ется установка отключающей запорной арматуры шаровых кранов подземной 

установки с выводом узла управления под ковер (для защиты от механических 

повреждений), с герметичностью затвора по классу «А» по ГОСТ 9544-2015  

Для возможности отключения, с целью производства ремонтных и аварий-

ных работ, на входе газопровода высокого давления в ШРП и выходе газопро-

вода низкого давления из ШРП предусматривается установка стальных шаро-

вых кранов с герметичностью затвора класса А по ГОСТ 9544-2015 в надземном 

исполнении. 

Для исключения проникновения газа вдоль подземных инженерных комму-

никаций и загазованности подвалов и технических подполий зданий и сооруже-

ний в случае разгерметизации газопровода выполнить герметизацию (уплотне-

ние) вводов и выпусков инженерных коммуникаций, проходящих через подзем-

ную часть ограждающих конструкций на расстоянии 15 м от зданий всех назна-

чений. 

2.8 Защита газопроводов от коррозии 

Активная защита подземных газопроводов из полиэтиленовых труб, а также 

стальных вставок длиной не более 10м на линейной части полиэтиленовых га-

зопроводов и участков соединения «полиэтилен-сталь» не предусматривается.  
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Пассивная защита подземных участков газопроводов из стальных труб и 

стальных футляров на газовых стояках предусматривается изоляцией усиленно-

го типа по ГОСТ 9.602-2016.   

После монтажа надземные газопроводы покрыть двумя слоями грунтовки 

ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 и двумя слоями масляной краски по ГОСТ 8292-

85, предназначенных для наружных работ, при расчетной температуре наруж-

ного воздуха в районе строительства. 

3. Обслуживание системы газоснабжения 

Для эксплуатации и аварийно-диспетчерского обслуживания систем газо-

снабжения и проведения планово-предупредительного ремонта и аварийных ра-

бот, а также для каждодневной работы по эксплуатации газового хозяйства ре-

комендуется использовать существующий газовый участок в ст. Старощерби-

новской, который является подразделением АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» 

Количественный состав инженерно-технических работников и рабочих газо-

вой службы для эксплуатации газопроводов х. Красный Дар определен в зави-

симости от трудоемкости обслуживания газового хозяйства и приведен в табли-

це 13. 

Таблица 13. Количественный состав работников  

Специальность 
Потребное количество персонала 

(человек) 

Начальник газовой службы 1 

Мастер 1 

Ремонтные рабочие (слесари) 2 

 

Подготовка эксплуатационных кадров производится ПО газового хозяйства 

через систему технического обучения. 
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О компании /

Раскрытие информации

Медико-санитарная часть

Краснодарское управление технологического транспорта и специальной техники

Отмена доверенностей

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам

для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям

по состоянию на 1 июня 2023 года

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 утверждены «Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределени

газотранспортными организациями информации по каждой газораспределительной станции.

В этой связи ООО «Газпром трансгаз Краснодар» выдачу согласований технической возможности транспортировки газа не осуществляет. Для получения информации о возможности получения технических условий на технологичес

необходимо обращаться в газораспределительную организацию, к сетям которой предполагается подключение

№ п/

п

Субъект

Российской

Федерации

Наименование

газораспределительной станции

Проектная мощность

(производительность)

газораспределительной

станции, тыс.м /час

Загрузка

газораспределительной

станции, тыс.м /час

Суммарный объем газа

по действующим

техническим условиям

на подключение, тыс.м /

час

Наличие (дефицит)

пропускной

способности, тыс.м /час

Срок мероприятий

по увеличению

пропускной

способности*

1 2 3 4 5 6 7

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

1 Краснодарский

край

ГРС Староджерелиевскаяджи 3,000 1,100 0,422 1,478 —

3 (ТВПС)

3

3

3

ПАО «Газпром»

Контактная информация

Версия для слабовидящих
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154 Краснодарский

край

ГРС Кухаривка 10,000 1,500 0,217 8,283 —

155 Краснодарский

край

ГРС Николаевка 7,000 1,700 0,118 5,182 —

156 Краснодарский

край

ГРС Новомихайловское 10,000 2,100 0,254 7,646 —

157 Краснодарский

край

ГРС Кущёвская КС 30,000 12,200 2,328 15,472 —

158 Краснодарский

край

ГРС Бриньковская 5,000 3,300 0,148 1,552 —

159 Краснодарский

край

ГРС Должанская 10,000 2,100 0,637 7,263 —

160 Краснодарский

край

ГРС Камышеватская 10,000 1,200 0,532 8,268 —

161 Краснодарский

край

ГРС Каневская

выход 1: на АГНКС ст. Каневская 2,000 1,400 0,000 0,600 —

выход 2: на ст. Каневская 22,000 15,700 0,940 5,360 —

выход 3: на АФ «Победа» 6,000 3,700 0,000 2,300 —

162 Краснодарский

край

ГРС Кисляковская 4,000 1,800 0,833 1,367 —

163 Краснодарский

край

ГРС Ленинградская 21,200 21,200 0,000 0,000 2028 год

164 Краснодарский

край

ГРС Новоминская 7,000 4,814 5,637 0,000 2028 год

165 Краснодарский

край

ГРС Привольная 2,300 2,300 0,074 0,000 2028 год

166 Краснодарский

край

ГРС Стародеревянковская 20,000 17,700 0,525 1,775 —

167 Краснодарский

край

ГРС Староминская 30,000 12,700 0,261 17,039 —

168 Краснодарский ГРС Старощербиновская 17,800 10,300 1,515 5,985 —

2

2

2

2

2

2

2

2, 4дяд

2, 3

2, 4

2



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

2308006760-20230710-1534
(регистрационный номер выписки) 

10.07.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "ДАГ"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1022301208291
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 2308006760

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "ДАГ"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО ДАГ

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Красная, д. 113, оф. 56а

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Южного округа (СРО-П-195-
15092017)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-195-002308006760-0096

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

15.02.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 15.02.2018 Нет Нет

1



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

28.03.2018

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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План газопроводов высокого от ГРС Николаевка (1:50 000)
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